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Laboratorio de Saude Publica de Aveiro ACES BAIXO VOUGA - USP/SSP OLIVEIRA

DO BAIRRO
Rua do Hospital n° 20

Oliveira do Bairro
3770 - 219 Oliveira do Bairro

Relatério de Ensaion® 2205205 Boletim Definitivo
Identificagao da Amostra Versdo: 1.0 Data de Recolha: 06/12/2022
Tipo Amostra:  Agua de Consumo Humano Data de Recepgdo: 06/12/2022
Ponto de Colheita: Freguesia Oia - Seara
9 Data de Inicio: 06/12/2022
Data de Fim: 09/12/2022
Data de Emissao: 09/12/2022
ID. Colheita: 1923645
Responsavel Colheita: Técnico de Saude Ambiental
Dados de Colheita
Hora da Colheita: 13:00 Origem:Fonte
Agua Tratada:Sim Desinfectante Utilizado:Cloro
Cloro Residual Livre (mg/L):0.60 V/ pH (escala de Sorensen):7
Parametros / Métodos Analiticos Resultados VR VP
Analise Microbioldgica
Quantificagao de Microrganismos Cultivaveis a 37°C (ufc/mL) 34 20 Sem alteracéo
1ISO 6222:1999 anormal
Quantificagdo de Microrganismos Cultivaveis a 22°C (ufc/mL) 156 100 Sem alteragéo
1ISO 6222:1999 anormal
Pesquisa e Quantificagdo de Bactérias Coliformes (ufc/100 mL) 0 - 0
ISO 9308-1:2014
Pesquisa e Quantificagcéo de Escherichia coli (ufc/100 mL) 0 - 0
1ISO 9308-1:2014
Pesquisa e Quantificagdo de Enterococos Intestinais (ufc/100 mL) 0 --- 0

ISO 7899-2:2000

Apreciagao:
Os Parametros determinados cumprem o Decreto-Lei n.2 152/2017. v

AGUA PROPRIA PARA CONSUMO HUMANO
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Dr2 Cristina Castro

Técnica Superior Diagnostico e Terapeutica

SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21st Ed; NP - Norma Portuguesa; NP EN - Versdo Portuguesa da
Norma Europeia; ISO - International Standard Organisation; U.N.T. - Unidade Nefelométrica de Turvagao; ufc - Unidades Formadoras de Coldnias;
NMP - Numero Mais Provavel; LQ - Limite de Quantificacéo; LD - Limite de Detecéo; UG - Unidades Gendmicas; VP - Valor Paramétrico; VL -
Valor Limite Legal; VR - Valor Recomendado.

Os resultados referem-se exclusivamente a amostra analisada. Este relatorio apenas pode ser reproduzido na integra, excepto quando
autorizado pelo Laboratério. Um Boletim Definitivo anula e substitui o Boletim Provisério com o mesmo numero.
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